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Siemień, dnia 30 kwietnia 2021 r. 
Nr postępowania: ZP.272.01.2021 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz 
kotłów na biomasę w gminie Siemień”. 
 
 W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – 
dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA? 
Odpowiedź: 
Parametr urządzenia RCD  należy zainstalować zgodnie z rys. nr WE-1. 
 
Pytanie nr 3:  
Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową 
zdolnością zwarciową 10kA? 
Odpowiedź: 
Parametr urządzenia RCD  należy zainstalować zgodnie z rys. nr WE-1 100mA, typ A , Prąd 
znamionowy zwarciowy umowny Inc 10kA. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową 
zdolnością zwarciową 10kA? 
Odpowiedź: 
Parametr urządzenia RCD  należy zainstalować zgodnie z rys. nr WE-1. 
 
Pytanie nr 5: 
Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącznika 
różnicowo prądowego. 
Odpowiedź: 
Parametr urządzenia RCD  należy zainstalować zgodnie z rys. nr WE-1 prąd zwarciowy min 
10kA charakterystyka typu A   

 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 
6kA? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
min 20kA. 
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Pytanie nr 7: 
Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
min 20kA 275V na biegun. 
 
Pytanie nr 8: 
Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, podanie 
prądu wyładowczego oraz prądu udarowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć o parametrach min zgodnych z rys. nr WE-
1. 
 
Pytanie nr 9: 
Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć o parametrach min zgodnych z rys. nr WE-
1. 
 
Pytanie nr 10: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników z 
wkładkami gPV? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje,  że wymaga zastosowanie urządzenia oraz podłączenia  zgodne  z rys. 
nr WE-1, w przypadku trasy kablowej po stronie DC krótszej niż 10 m licząc od paneli do 
inwertera zrezygnuje z rozdzielnicy DC nr 2 wg rys. nr WE-1.  
 
Pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie rur UV karbowanych do prowadzenia przewodów DC na zewnątrz 
w budynku. 
 
Pytanie nr 12: 
Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC wewnątrz 
budynku. 
 
Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów 
DC? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów po 
stronie DC oraz AC. 
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Pytanie nr 14: 
Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga parametru minimalnej grubości ramy modułów PV. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie przewodów DC przekroju min  4mm2. 
 
Pytanie nr 16: 
Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3kW, 
zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza montaż falowników jednofazowych zgodnie z min parametrami wg  
zał.  nr 8a do SWZ. 
 
Pytanie nr 17: 
Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW, 
zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza montażu falowników jednofazowych dla instalacji 4kW. 
 
Pytanie nr 18: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowanie ochronników przepięć  AC typ II (T1+T2). 
 
Pytanie nr 19: 
Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć 
dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje 
na dachach budynków jednorodzinnych, gospodarczych, oraz użyteczności publicznej. 
Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów 
kompletnej instalacji fotowoltaicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję  że instalacje nie są montowane  na budynkach użyteczności 
publicznej, projekt zakład montaż na budynkach mieszkalnych. Zamawiający informuje, że 
montaż instalacji będzie realizowany na dachach z pokryciami wykonanymi z blachy, dachówki, 
gontu. Zamawiający nie posiada pełnej informacji dotyczącej pokrycia dachowego, gdyż mogły 
one ulec zmianie od momentu udzielenia informacji przez mieszkańców biorących udział w 
projekcie. 
 
 
Pytanie nr 20: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 
6kA? 
Odpowiedź: 



 

_____________________________________________________________________Strona 4 z 26 
Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana treści SWZ  – Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę w gminie Siemień 

Zamawiający dopuszcza użycie ochronników przepięć  AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością 
zwarciową min 20kA 
 
Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
max 20kA. 
 
Pytanie nr 22: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden 
biegun 10/350 Iimp 6kA ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
min 20kA 500V na biegun. 
 
Pytanie nr 23: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden 
biegun 10/350 Iimp 10 kA ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
min 20kA 500V na biegun. 
 
Pytanie nr 24: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym na 
jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
min 20kA 500V na biegun. 
 
Pytanie nr 25: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na jeden 
biegun 10/350 Iimp 6kA? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
20kA 500V na biegun. 
 
Pytanie nr 26: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym na 
jeden biegun 8/20 Imax 50 kA? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
20kA 275V na biegun. 
 
Pytanie nr 27: 
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Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem 
wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
20kA 275V na biegun. 
 
Pytanie nr 28: 
Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem największego 
prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową 
20kA 275V na biegun. 
 
Pytanie nr 29: 
Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji 
mieszkańców? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiada za przekazany plac budowy i w przypadku 
montażu instalacji PV dojdzie do uszkodzenia instalacji odbiorcy Wykonawca odpowiada za 
takie uszkodzenia.  
 
Pytanie nr 30: 
Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów że w 
urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy prawidłowego wykonania robót, prace należy 
wykonywać zgodnie z przepisami  wytycznymi oraz  sztuką budowy instalacji PV,  nie 
dopuszcza się  stosowania urządzeń wadliwych i awaryjnych.  

 
Pytanie nr 31: 
Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronników AC, 
ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający będzie polegał na wiedzy i 
doświadczeniu Wykonawcy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający  informuje, że Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz wykonać roboty zgodnie 
z opracowaną dokumentacją, rys. nr WE-1 oraz  zał. SIWZ  

 
Pytanie nr 32: 
Czy  potwierdza Zamawiający, że  dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji 
zapewnia mieszkaniec/użytkownik  ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wymaga, zgodnie z opracowaną dokumentacją, od Wykonawcy  w 
przypadku kiedy w budynku nie ma sieci internet zamontowania wszystkich urządzeń tak aby 
po podłączeniu sieci  internetowej była możliwość przesyłania informacji zgodnie z opisem proj. 
 
Pytanie nr 33: 
Czy Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne spełniające wymogi projektu i SIWZ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga spełnienia min parametrów zgodnych z Tabelą „minimalne wymagania 
dla modułów fotowoltaicznych”. 
 
Pytanie nr 34: 
Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 
5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga spełnienia min parametrów zgodnych z Tabelą „minimalne wymagania 
dla modułów fotowoltaicznych” 
Wytrzymałość mechaniczna (parcie) min 5400 Pa 
Wytrzymałość mechaniczna (ssanie) min 2400 Pa. 
 
Pytanie nr 35: 
Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt 
wykonania leży po stronie Beneficjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt 
wykonania leży po stronie Beneficjenta. 
 
Pytanie nr 36: 
Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem 
modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji 
odgromowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca ma obowiązek rozplanowania modułów w taki sposób 
aby nie kolidowały z żadnymi przeszkodami na dachu budynku.  
 
Pytanie nr 37: 
Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, 
gdzie wymagana jest jej przebudowa. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć, że min. 50 % budynków posiada instalację odgromową. Przebudowa instalacji 
odgromowej co do zasady nie jest wymagana, ale taka sytuacja może wystąpić. 
 
Pytanie nr 38: 
Czy zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubości ramki 35+- 5 
mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymogu wymiarów ani grubości dla modułów , wymaga spełnienia min 
parametrów zgodnych z Tabelą „minimalne wymagania dla modułów fotowoltaicznych”. 
 
Pytanie nr 39: 
Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w każdej 
lokalizacji czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent 
nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że zgodnie z wytycznymi w dokumentacji  proj. do obowiązków 
Wykonawcy, w przypadku kiedy w budynku nie ma sieci internet, również należy zamontowanie 
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wszystkich urządzeń tak aby po podłączeniu sieci  internetowej była możliwość przesyłania 
informacji zgodnie z opisem proj.   
 
Pytanie nr 40: 
Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i gromadzenia 
informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego konieczne jest 
zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość 
monitorowania i gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez 
zamawiającego nie jest konieczne zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o 
technologię TIK 
 
Pytanie nr 41: 
Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania 
okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika ( nie 
przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. 
uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych. 
Odpowiedź: 
W okresie gwarancji koszty ponosi Wykonawca, chyba że będzie w stanie udowodnić 
zamierzone, niegodne z instrukcją działanie uzytkownika, wówczas może dochodzic zwrotu 
kosztów na drodze cywilnej. Ponadto Zamawiajcy nie podją jeszcze decyzji o sposobie 
informowania Wykonawcy na Wykonanych przez niego instalacjach.   
 
Pytanie nr 42: 
Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych. 
 
Pytanie nr 43: 
W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży 
Pożarnej  - proszę o potwierdzenie ,że zawiadamia Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Pytanie nr 44: 
Kto pokrywa koszt połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w sytuacji gdy falownik 
zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia główna jest w budynku 
mieszkalnym - trzeba wykopać i ułożyć przewód ziemny w rurze arot wraz z przewodem 
uziemiającym (bednarka) pomiędzy budynkami na głębokość 50cm ? Proszę o przedstawienie 
wszystkich takich lokalizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że wszystkie koszty ponosi Wykonawca. 
 
Pytanie nr 45: 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby moduły posiadały certyfikat miejsca 
produkcji na terenie Unii Europejskiej ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby moduły były produkowane na terenie Europy. 
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Pytanie nr 46: 
Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 13 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a, nr 7b 
nr 7c do SWZ Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej 
umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności. Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji 
w banku. 
 
Pytanie nr 47: 
Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe dla części 1 zamówienia. 
 
Pytanie nr 48: 
Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń 
wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 1 ustawy Pzp oraz rozdziału VII 
ust. 2 SWZ Przedmiotowe środki dowodowe, wykonawca składa wraz z ofertą. 
 
Pytanie nr 49: 
Proszę o dokładne określenie ilości miejsc montaży instalacji fotowoltaicznych (dachy, 
grunty...). 
Odpowiedź: 
Wykonawca przed przystąpieniem do montażu instalacji powinien dokonać wizji technicznej na 
wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po 
podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu z mieszkańcem pisemnie ustalić miejsce montażu instalacji 
oraz ewentualny konieczny zakres prac po stronie mieszkańca (np. w przypadku montażu na 
gruncie). W przypadku braku technicznej możliwości montażu instalacji lub braku zgody ze 
strony mieszkańca na miejsce montażu wskazane przez Wykonawca, Wykonawca powinien 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w celu wskazania Wykonawcy nowego 
adresu. 
 
Pytanie nr 50: 
Czy Zamawiający potwierdza: 
- że datą końcowa zakończenia robót jest data Zgłoszenia Końcowego przez Wykonawcę. 
- że datą końcowa zakończenia robót jest data podpisania Protokołu Końcowego przez 
Zamawiającego bez usterek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a, 
nr 7b i nr 7c do SWZ Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania 
końcowego protokołu odbioru (całościowego dotyczącego wszystkich zestawów instalowanych 
w ramach zamówienia) bez uwag. 
 
Pytanie nr 51: 
Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy dotyczące siły wyższej w szczególności zapisu 
dotyczącego stanu epidemiologicznego? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wyjaśnia, że wprowadza do katalogu zmian przewidzianych w § 27 ust. 1 pkt. 1 
projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a, nr 7b i nr 7c do SWZ nw. możliwość: zmiany w 
lit. e: 
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 
dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej 
jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu 
powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy 
niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, 
trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, 
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne). 
 
Pytanie nr 52: 
Czy Zamawiający dopuszcza użycie falowników 1 fazowych o sprawności europejskiej min 
97,0% ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza użycie falowników 1 fazowych o sprawności europejskiej min 95,4% 
do montażu wyłącznie dla obiektów których budynki zasilone są przyłączem 1 faz tzn. 
posiadają licznik energii elektrycznej 1 fazowy. 
 
Pytanie nr 53: 
Zamawiający wymaga, żeby układ solarny posiadał zabezpieczenie przed przegrzewami w 
postaci funkcji w sterowniku. Zwracamy uwagę, że tylko układy posiadające 4 drożne króćce 
przyłączeniowe są w stanie skutecznie zabezpieczać nośnik ciepła przed jego niszczącym 
przegrzaniem w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej dłużej niż 24 
godziny, bez konieczności wyposażania instalacji we własne źródło zasilania elektrycznego, a 
tego właśnie wymaga Zamawiający. Prosimy o potwierdzanie, że Zamawiający wymaga 
układu orurowania posiadający 4 drożne króćce przyłączeniowe w celu ochrony 
czynnika przed przegrzaniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory posiadające 4 drożne króćce 
przyłączeniowe.   
 
Pytanie nr 54: 
Zwracamy uwagę, że spośród materiałów użytych do budowy kolektora słonecznego, z punktu 
widzenia jego trwałość bardzo istotne znaczenie ma materiał orurowania absorbera. 
Orurowanie kolektora słonecznego powinno być wykonane z miedzi w celu zapewnienie 
maksymalnej trwałości, poprzez zastosowanie materiału o wysokiej odporności na korozję 
elektrochemiczną. Absorbery w całości miedziane, tj. z płytą i orurowaniem wykonanym z 
miedzi oraz absorbery miedziano-aluminiowe, tj. z płytą z aluminium oraz orurowaniem 
miedzianym stosowane są niemal we wszystkich obecnie produkowanych kolektorach 
słonecznych, co uznawane jest za rynkowy standard technologiczny. Zastosowanie innego 
materiału orurowania absorbera, np. aluminium wprowadza ograniczenia względem 
pozostałych elementów instalacji, które z uwagi na ryzyko korozji nie mogą zawierać m.in. 
materiałów mosiężnych, a z takich wykonane są na przykład grupy pompowe, czy też osprzęt 
kolektorów słonecznych. Miedź jako materiał ze względu na swoje właściwości, przede 



 

_____________________________________________________________________Strona 10 z 26 
Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana treści SWZ  – Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę w gminie Siemień 

wszystkim wysoką trwałość, jest wykorzystywana powszechnie, mi. in. w instalacjach 
ogrzewczych, ciepłej wody użytkowej i instalacjach chłodu, a także w instalacjach solarnych. 
Jej zaletą jest możliwość łączenia z innymi materiałami stosowanymi również powszechnie w 
takich instalacjach, tj. ze stalą nierdzewną, stalą zwykłą, mosiądzem. Z uwagi na konieczność 
zapewnienie bezawaryjnej pracy instalacji przez wiele lat, prosimy o potwierdzenie, że 
orurowanie absorbera ma być wykonane z miedzi, jako materiału o doskonałym 
przewodnictwie cieplnym i wysokiej odporności na korozję. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory z orurowaniem absorbera wykonanym z 
miedzi.   
 
Pytanie nr 55: 
Zwracamy uwagę, że choć większość nowoczesnych kolektorów słonecznych odznacza się 
potwierdzoną badaniem odporność na uszkodzenia mechaniczne, w tym gradobicie, samo 
posiadanie ważnego certyfikatu Solar Keymark nie oznacza, że dany kolektor przeszedł 
pozytywnie to nieobowiązkowe badanie. Brak wyraźnego żądania Zamawiającego w tym 
zakresie powoduje, że w postępowaniu mogą zostać zastosowane kolektory słoneczne gorszej 
jakości, nieposiadające odporności na gradobicie, nawet w podstawowym zakresie 
przewidzianym w polskiej normie. Przy tak dużym przedsięwzięciu inwestycyjnym, w dodatku 
którego planowany korzystny efekt energetyczny i ekologiczny rozpatrywany jest w odległym 
horyzoncie czasowym, wszelkie kryteria jakości urządzeń powinny mieć dla Zamawiającego 
priorytetowe znaczenie. Dlatego też, prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na konieczność 
zapewnienia wieloletniej bezawaryjnej pracy instalacji, kolektor słoneczny ma odznaczać się 
odpornością na uderzenia mechaniczne (gradobicie), co najmniej w zakresie odporności 
wymaganej w normie PN-EN ISO 9806, czego potwierdzeniem powinna być informacja o 
przeprowadzeniu takiego badania w załączniku technicznym do certyfikatu Solar Keymark lub 
w równoważnym dokumencie 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga zastosowania kolektora którego 
jakość potwierdzona będzie znakiem jakości „Solar Keymark” lub certyfikatem zgodności z 
normą PN-EN 12975-1 lub równoważną z PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 nadaną przez 
właściwą jednostkę certyfikującą.  
 
Pytanie nr 56: 
Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia wysokiej trwałości połączenia płyty absorbera 
z miedzianym orurowaniem, Zamawiający wymaga zastosowania odznaczającej się wysoką 
trwałością, nowoczesnej i precyzyjnej technologii spawania laserowego lub podobnie trwałej 
technologii zgrzewania ultradźwiękowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymogu co do sposobu łączenia płyty absorbera z jego orurowaniem.   
 
Pytanie nr 57: 
Zamawiający wymaga, aby regulator solarny (sterownik) był zintegrowany fabrycznie z grupą 
pompową - zabudowany w izolacji grupy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
dopuszcza rozwiązanie równoważne oparte na oddzielnym sterowniku. Rozwiązanie tego 
typu nie ma żadnego wpływu na prawidłowa pracę całego układu solarnego i pozwoli 
zachować konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte zarówno na sterowniku fabrycznie 
zintegrowanym z grupą pompową jak również sterowniki stanowiące odrębne urządzenie.   
 
Pytanie nr 58: 
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Prosimy o potwierdzenie, że użyte w Projekcie określenie „ciepłomierz" ma być rozumiane 
jako funkcja „licznika ciepła" w regulatorze solarnym, realizowana w oparciu o przepływ oraz 
mierzone temperatury. 
Odpowiedź: 
Użyte w projekcie określenie „ciepłomierz” należy rozumieć jako funkcję sterownika 
realizującą pomiar ilości wyprodukowanej przez instalację energii cieplnej. 
 
Pytanie nr 59: 
Zamawiający wymaga, żeby sterownik solarny posiadał otwarty protokół komunikacyjny. 
Protokół komunikacyjny wykorzystywany jest jedynie do przesyłania danych do sieci 
Internet. Nie ma on żadnego wpływu na bezpośrednią obsługę sterownika z klawiatury, czy 
to przez instalatora, czy przez samego użytkownika. Zarówno sterowniki z otwartym jak i 
zamkniętym protokołem komunikacyjnym komunikują się z siecią Internet w taki sam 
sposób, a jedyna różnica polega na tym, że przy otwartym protokole, wykonawca sam 
dobiera sobie modem komunikacyjny, natomiast przy zamkniętym protokole, to dostawca 
sterownika solarnego dostarcza odpowiedni dla swojego sterownika modem komunikacyjny. 
W obydwu przypadkach każda wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność systemu 
jest zachowania na takim samym poziomie. Ograniczenie wyłącznie, do tego aby sterownik 
posiadał otwarty protokół komunikacyjny nie ma żadnego uzasadnienie w kontekście 
przedmiotu Zamówienia, a prowadzi jedynie do ograniczenia uczciwej konkurencji. Z uwagi 
na powyższe prosimy o dopuszczenie zarówno otwartego jak i zamkniętego protokołu 
komunikacyjnego lub o wykreślenie ze specyfikacji tego wymogu, jako niemającego 
uzasadnienia żadną obiektywną potrzebą w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do realizacji instalacje ze sterownikami zarówno z otwartymi jak i 
zamkniętymi protokołami komunikacyjnymi. 
 
Pytanie nr 60: 
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modułów LAN jest objęta niniejszym zamówieniem i 
dotyczy wszystkich instalacji solarnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż modułów komunikacyjnych LAN leży po 
stronie Wykonawcy i stanowi jego koszt. Moduły LAN powinny zostać dostarczone i 
zamontowane w każdej instalacji.  
 
Pytanie nr 61: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, dopuszcza do 
zastosowania wyłącznie sterowniki swobodnie programowalne, natomiast nie dopuszcza do 
zastosowania sterowników z gotowym, fabrycznym i oryginalnym oprogramowaniem 
specjalistycznym, dedykowany do instalacji kolektorów słonecznych. Według naszej wiedzy 
sterowniki swobodnie programowalne, są to takie sterowniki, które nie posiadają fabrycznego 
oprogramowana specjalistycznego, a jedynie umożliwiają jego stworzenie według własnych 
dowolnych potrzeb, co wymaga jednak zaawansowanej wiedzy specjalistycznej, m.in. wiedzy z 
zakresu programowania mikrokontrolerów. W sterowniku z fabrycznym oprogramowaniem 
przeznaczonym do instalacji kolektorów słonecznych, takim które posiada wszystkie 
wymagane przez Zamawiającego funkcje, instalator dokonuje wyłącznie odpowiednich nastaw 
parametrów, zgodnie z zaleceniami fabrycznymi do urządzeń w instalacji. Z uwagi na 
powyższe, prosimy o wykreślenie wymogu zastosowania sterownika „swobodnie 
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programowalnego" i dopuszczenie tym samym do zastosowania sterowników solarny z 
gotowym fabrycznym oprogramowaniem, przeznaczonym do instalacji kolektorów słonecznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do przetargu sterowniki „swobodnie” programowalne jak również 
sterowniki z gotowym fabrycznym oprogramowaniem.  
 
Pytanie nr 62: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie przepływomierza zintegrowanego z 
automatyką kotła / palnika zamiast ciepłomierza? 
Odpowiedź : 
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.   
 
Pytanie nr 63: 
Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczenie oraz montaż armatury zabezpieczającej układu 
zamkniętego leży po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę Zamawiającego o informację ile 
instalacji należy wykonać w układzie zamkniętym.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową instalację zaprojektowano w układzie otwartym. 
Zamawiający dopuszcza montaż instalacji w układzie zamkniętym pod warunkiem 
zastosowania w kotle armatury zabezpieczającej składającej się z zaworu bezpieczeństwa, 
manometru i odpowietrznika, a także wężownicy schładzającej z zaworem termostatycznym 
bezpośredniego działania (wymagana jest stała nastawa zaworu termostatycznego bez 
możliwości zmiany nastawy przez użytkownika). Oferowany kocioł powinien posiadać 
dopuszczenie do montażu w układzie zamkniętym.  
 
Pytanie nr 64: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w instalacji w układzie zamkniętym zamiennie 
zawór schładzający DBV zamiast wężownicy schładzającej z zaworem termostatycznym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego rozwiązania w przypadku montażu 
instalacji w układzie zamkniętym, pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez 
producenta, oferowanego przez Wykonawcę kotła. W przypadku zastosowania zaworu 
schładzającego DBV, należy go montować wraz z ewentualnymi dodatkowymi elementami 
wynikającymi z DTR urządzenia.   
 
Pytanie nr 65: 
Czy Zamawiający potwierdza, że uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej leży po stronie 
Użytkownika? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej leży po stronie 
Użytkownika instalacji. 
 
Pytanie nr 66: 
Zaprojektowana instalacja uwzględnia dwie pompy (pompę podmieszania powrotu kotła i 
pompę CO) z zastosowaniem zaworu trójdrogowego z napędem. Czy zamawiający dopuszcza 
rozwiązanie równoważne z zastosowaniem zaworu pompy CO i zaworu czterodrogowego z 
napędem (w przypadku gdy sterownik ma funkcjonalność zabezpieczenia powrotu – zawór jest 
zamknięty do czasu uzyskania właściwej temperatury powrotu). 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.  
 
Pytanie nr 67: 
Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczenie wraz z podłączeniem modemu 
komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego 
za pomocą Internetu jest dla wszystkich kotłów? Jeżeli nie, proszę o podanie wymaganej 
liczby. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dostarczenie wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego 
WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą 
Internetu dotyczy wszystkich kotłów. 
 
Pytanie nr 68: 
Czy dostawa i montaż termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga zastosowania regulatora 
pokojowego. 
 
Pytanie nr 69: 
Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji kotłów na biomasę w budynkach o powierzchni 
powyżej 300m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji kotłów na biomasę w budynkach o powierzchni 
powyżej 300m2. 
 
Pytanie nr 70: 
Czy system sumarycznego monitorowania i zarządzania instalacjami kotłów na biomasę jest 
objęty niniejszym postępowaniem (System Zarządzania Energią)? Czy sumaryczne 
monitorowanie i zarządzanie instalacjami m.in. kotłów na biomasę będzie osobnym 
postępowaniem? 
Odpowiedź: 
Wykonanie systemu sumarycznego monitorowania i zarządzania instalacjami kotłów na 
biomasę nie jest objęte niniejszym postępowaniem 
 
Pytanie nr 71: 
Jakie parametry należy odczytać z kotła na biomasę? Czy jest to ilość wyprodukowanej energii 
cieplnej wyrażona w kW i kWh czy jest to może ilość wyprodukowanych pyłów CO2, NOx?  
W jaki sposób Zamawiający będzie zbierał wymagane dane? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem 5.1.7. dokumentacji projektowej sterownik powinien zapewnić odczyt ilości 
wyprodukowanej energii cieplnej w ujęciu aktualnym, miesięcznym lub rocznym oraz 
sumarycznym. Dodatkowo Wykonawca powinien zapewnić przeliczenie ilości wyprodukowanej 
przez instalację energii na ilość zaoszczędzonego CO2. Dane dotyczące ilości 
wyprodukowanej energii przez instalację powinny być gromadzone w urządzeniu (sterowniku 
kotła). Dane o ilości wyprodukowanej energii oraz zaoszczędzonym CO2 powinny zostać 
przekazane do Systemu Zarządzania Energią, opisanego w punkcie 5.1.7. dokumentacji 
projektowej.   
 
Pytanie nr 72: 
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Czy Zamawiający dopuszcza aby jako ciepłomierz zastosować rozwiązanie w postaci 
sterownika kotła sprzężonego z przepływomierzem i kompletem czujników? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.   
 
Pytanie nr 73: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu schładzającego DBV zamiast wężownicy 
schładzającej w przypadku instalacji w układzie zamkniętym?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem dopuszczenia takiej 
możliwości przez producenta, oferowanego przez Wykonawcę kotła. W przypadku 
zastosowania zaworu schładzającego DBV, należy go montować wraz z ewentualnymi 
dodatkowymi elementami wynikającymi z DTR urządzenia.   
 
Pytanie nr 74: 
Czy regulator pogodowy stanowi standardowe wyposażenie kotła? Czy sterownik kotła 
powinien posiadać możliwość opcjonalną podłączenia regulatora pogodowego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga zastosowania regulatora 
pogodowego. Zastosowany regulator pogodowy powinien być dopuszczony do zastosowania  
przez producenta kotła. 
 
Pytanie nr 75: 
Czy regulator pokojowy, dwustanowy stanowi standardowe wyposażenie kotła? Czy sterownik 
kotła powinien posiadać możliwość opcjonalną podłączenia regulatora pokojowego, 
dwustanowego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga zastosowania regulatora 
pokojowego. Zastosowany regulator pokojowy powinien być dopuszczony do zastosowania  
przez producenta kotła. 
 
Pytanie nr 76: 
Czy moduł internetowy stanowi standardowe wyposażenie kotła? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga zastosowania modułu 
internetowego. Zastosowany moduł internetowy powinien być dopuszczony do zastosowania  
przez producenta kotła. 
 
Pytanie nr 78: 
Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 16 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych) 
wnosimy o dopuszczenie kotłów na biomasę o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,5 bar 
spełniające wszystkie wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym i SWZ? Kotły, których 
maksymalne ciśnienie pracy wynosi 1,5 bar, charakteryzują się wysoką sprawnością, 
wykonane są z wysokogatunkowej blachy kotłowej, przystosowane do pracy zarówno w 
układzie otwartym jak i zamkniętym oraz są bardzo wydajne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kotły o max. ciśnieniu roboczym 1,5 bar. 
 
Pytanie nr 79: 
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Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca mógł wykluczyć z okresu gwarancji 
i rękojmi te części kotła, które ulegają zużyciu/eksploatacji m.in. płyty szamotowe, zapalarka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje żadnych wyłączeń z gwarancji i rękojmi.  
 
Pytanie nr 80: 
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego funkcjonalności sterownika i możliwości 
zliczania i zapisu na karcie mikro SD impulsów z zewnętrznego przepływomierza, zachowując 
jednocześnie funkcjonalność sterownika dotyczącego zliczania i zapisu impulsów z 
zewnętrznego przepływomierza poprzez moduł Ethernet? Moduł internetowy daje możliwość 
odczytu i zapisu wyprodukowanej energii, zaś stosowanie dodatkowego zapisu na karcie SD 
generuje dodatkowe i niekonieczne koszty zarówno zabudowy jak i użytkowania. Czy 
zamawiający dopuści możliwość zapisu danych na pendrive zamiast na karcie SD? Zapis na 
pendrive jest powszechniejszą, wygodniejszą i tańszą forma odczytu danych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.  
 
Pytanie nr 81: 
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) oraz  
w oparciu o art. 99 tej samej ustawy wnosimy o dopuszczenie kotłów z inną  długością rury 
elastycznej i rury podającej pellet. Wnosimy o dopuszczenie kotłów, w których rura podająca 
jest krótsza niż 1350 mmi wynosi 1345 mm z motoreduktorem. Wnosimy również o 
dopuszczenie kotłów  z rura elastyczną krótsza niż 1000 mm. Zastosowanie krótszych ww. rur 
nie ma wpływu na wydajność i jakość palenia w kotle. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rurę podająca pellet o długości co najmniej 1345mm oraz rury 
elastyczne krótsze niż 1000mm. Rura elastyczna powinna umożliwiać swobodne otwarcie 
drzwi kotła z palnikiem w celach serwisowych 
 
 
Pytanie nr 82: 
W Projekcie budowlanym dla kotła o mocy 20 kW Zamawiający pisze, iż maksymalna 
szerokość kotła ma wynosić nie więcej niż 55 cm natomiast szerokość zasobnika nie więcej niż 
65 cm. Czy Zamawiający dopuści kotły, których szerokość w najszerszym miejscu wynosi 560 
mm, natomiast szerokość zasobnika wynosi 571 mm. Łączna szerokość kotła i zasobnika nie 
przekracza 1200 mm. Prosimy zatem o dopuszczenie kotłów o ww. wymiarach. Dodatkowo 
kotły mieszczą się w określonej przez Zamawiającego wysokości ( nie więcej jak 1550 mm).    
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kotły o szerokości maksymalnej 560 mm oraz szerokość zasobnika 
maksymalnie 571 mm. 
 
Pytania od nr 83 do nr 93 stanowią pytania ogólne 
 
Pytanie nr 83: 
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną 
konserwatorską. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską. 
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Pytanie nr 84: 
Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? 
Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 
23%). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje montażu w o powierzchni powyżej 300 m2. 
 
Pytanie nr 85: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 86: 
Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za 
wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za 
wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie nr 87: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w 
końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania. 
Odpowiedź: 
Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 27 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 
7a, nr 7b i nr 7c do SWZ. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy 
wskazane w § 27 zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed 
zapoznaniem się ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o 
zmianę (np. powód ich wystąpienia, skutki itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada 
przesłankom wskazanym w § 27 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 88: 
Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien 
przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę 
oraz jakie dokumenty będą wymagane. 
Odpowiedź: 
Ze względu na zakwalifikowanie rodzaju zamówienia do dostaw, Zamawiający nie stawia 
wymagań określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 
 
Pytanie nr 89: 
Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w 
sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej 
przez Wykonawcę?   Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania 
serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu 
podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się 
z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego 
odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady 
niewykonanej przez Wykonawcę instalacji. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie przewiduje nieuzasadnionych wezwań serwisowych. Ewentualny fakt 
nieuzasadnionego wezwania serwisowego zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, 
przedstawiciela Zamawiającego i mieszkańca. Zamawiający akceptuje fakt obciążenia 
kosztami nieuzasadnionego wezwania serwisowego, w sytuacji której zgłoszenie serwisowe nie 
obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę. Koszty serwisów 
wynikających z uszkodzenia przez użytkownika nieobjęte gwarancja ponoszą mieszkańcy. Po 
stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne.  
 
Pytanie nr 90: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów 
usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. 
Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy 
pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów 
dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – 
serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian. Zamawiający nie przewiduje 
nieuzasadnionych wezwań serwisowych. 
 
Pytanie nr 91: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ewentualne wydłużenie terminu realizacji 
zadania w przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli brak dostępności zostanie odpowiednio 
potwierdzony i nie był do przewidzenia na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy.  
Odpowiedź: 
Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 27 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 
7a, nr 7b i nr 7c do SWZ. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy 
wskazane w § 27 zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed 
zapoznaniem się ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o 
zmianę (np. powód ich wystąpienia, skutki itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada 
przesłankom wskazanym w § 27 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 92: 
Czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
wprowadzenia przez Zamawiającego wysokich warunków dotyczących zdolności technicznej i 
zawodowej, określonych w rozdziale IX SIWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę 
wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia 
przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z  art. art. 109 ust. 1 pkt 5  ustawy p.z.p., 
Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego 
naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu 
powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów 
Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie 
przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego 
zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał 
prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 93: 
Czy wobec aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz obowiązywania stanu epidemii, 
wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zwiększy 
wymogi wobec wykonawców wprowadzając fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. art. 109 
ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego 
przesłanki wykluczenia z  art. art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został 
wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków 
zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć 
twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji 
wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a 
następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na 
podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie 
wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem sądu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytania od nr 94 do nr 99 dotyczą kotłów na biomasę  
 
Pytanie nr 94: 
Prosimy o potwierdzenie, że wymagane moce kotła są mocami minimalnymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że oczekuje kotłów o mocach minimum 20 kW i minimum 25kW.  
 
Pytanie nr 95: 
Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów zgodnych z obowiązującymi 
przepisami, a więc Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku 
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z późniejszą zmianą, a więc 
Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, Dz. U. poz. 363, w 
szczególności § 3, pkt. 2 (W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym 
zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie 
paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do 
zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych 
wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla 
wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.), a więc kotłów 
przeznaczonych wyłącznie do spalania pelletu, i kotłów bez rusztu dodatkowego, ani żadnego 
elementu konstrukcyjnego wewnątrz kotła który umożliwiły by ręczne zasilanie paliwem (np. 
poziome ekrany, półki, inne elementy tego typu)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga zastosowania kotłów 
przeznaczonych wyłącznie do spalania pelletu, nieposiadających rusztu dodatkowego.   
 
Pytanie nr 96: 
Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów na biomasę w których niezbędne 
czynności eksploatacyjne – okresowe czyszczenie powierzchni wewnętrznych kotła na których 
może osadzać się pył (warstwa pyłu stanowi naturalną izolację w związku z czym znacząco 
wpływa na obniżenie sprawności a tym samym zwiększone zużycie paliwa), będzie się 
odbywało w sposób łatwy dla użytkownika, to znaczy bez ograniczania światła drzwi 
dostępowych do komory wewnętrznej kotła (np. drzwi wyczystne) ? 
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Odpowiedź: 
Wszystkie wymogi Zamawiającego odnośnie kotłów, w tym również jego konstrukcji określone 
zostały w dokumentacji przetargowej. Konstrukcja kotła powinna umożliwić łatwe czyszczenie 
wszystkich elementów kotła, wynikające z DTR i/lub instrukcji eksploatacji zaoferowanego 
kotła.  
 
Pytanie nr 97: 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej 
lokalizacji dostawy i montażu kotła. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga montażu sterownika pokojowego dla każdej lokalizacji dostawy i 
montażu kotła. 
 
Pytanie nr 98: 
Prosimy o informację ile kotłów wymaganych jest do podłączenia do monitoringu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, by wszystkie kotły były wyposażone w urządzenia umożliwiające 
podłączenie do monitoringu. 
 
Pytanie nr 99: 
Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla 
podłączenia instalacji kotłów do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zapewnienie dostępu do sieci internetowej leży po stronie 
Właściciela obiektu. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zapewnienie odpowiedniego 
sygnału w miejscu montażu instalacji, a także skonfigurowanie urządzeń leży po stronie 
Wykonawcy robót i stanowi jego koszt.  
 
Pytania od nr 100 do nr 119 dotyczą instalacji solarnych 
 
Pytanie nr 100: 
Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji 
kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego 
ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego 
gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym 
uziemieniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego 
ogrzewania i zimnej wody do pomieszczenia montażu instalacji oraz zainstalowanie 
podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie 
wykonanym uziemieniem leży po stronie Właściciela obiektu. Ewentualne rozprowadzenie 
instalacji po pomieszczeniu leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 101: 
Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy wraz z 
pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli nie prace te nie 
są objęte przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wykonanie podłączenia górnej wężownicy do istniejącego źródła 
ciepła wraz z pompą i pozostałym osprzętem leży po stronie Wykonawcy robót i stanowi jego 
koszt. 
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Pytanie nr 102: 
Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do podłączenia do 
monitoringu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, by wszystkie instalacje kolektorów słonecznych były wyposażone w 
urządzenia umożliwiające podłączenie do monitoringu. 
 
Pytanie nr 103: 
Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla 
podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zapewnienie dostępu do sieci internetowej leży po stronie 
Właściciela obiektu. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zapewnienie odpowiedniego 
sygnału w miejscu montażu instalacji, a także skonfigurowanie urządzeń leży po stronie 
Wykonawcy robót i stanowi jego koszt. 
 
Pytanie nr 104: 
Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla  instalacji solarnych nie jest objęty 
przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że montaż i dostawa grzałki leżą po stronie Wykonawcy robót i 
stanowią jego koszt. 
  
Pytanie nr 105: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wymaga montaży reduktora ciśnienia w każdej instalacji.  
 
Pytanie nr 106: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku 
montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku 
montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD. 
 
Pytanie nr 107: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie 
Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z 
zaleceniami Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w przypadku montażu kolektorów na gruncie wszystkie prace, w 
tym przygotowanie podłoża, ewentualne wykopy i obciążenia dla konstrukcji, leżą po stronie 
Wykonawcy robót i stanowią jego koszt.    
 
Pytanie nr 108: 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu 
solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm 
oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 
150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz 
zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się 
wilgoci. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.  
 
Pytanie nr 109: 
Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale 
wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza montażu instalacji (prowadzenia rur) w czynnym kanale 
wentylacyjnym. 
 
Pytanie nr 110: 
Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? 
Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 
23%). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300m2. 
 
Pytanie nr 111: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, ze zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 112: 
Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy niezgodne z 
obowiązującym  prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy niezgodne z 
obowiązującym prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów 
 
Pytanie nr 113: 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z 
Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr  
PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego 
aktualizacjami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za 
wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie nr 114: 
Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę zgłoszenia 
gotowości do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja 
ogólna nr  PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a, 
nr 7b, nr 7c do SWZ Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania 
końcowego protokołu odbioru (całościowego dotyczącego wszystkich zestawów instalowanych 
w ramach zamówienia) bez uwag. 

Pytanie nr 115: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w 
końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania. 
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Odpowiedź: 
Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 27 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 
7a, nr 7b i nr 7c do SWZ. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy 
wskazane w § 27 zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed 
zapoznaniem się ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o 
zmianę (np. powód ich wystąpienia, skutki itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada 
przesłankom wskazanym w § 27 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 116: 
Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien 
przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę 
oraz jakie dokumenty będą wymagane. 
Odpowiedź: 
Ze względu na zakwalifikowanie rodzaju zamówienia do dostaw, Zamawiający nie stawia 
wymagań określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 
 
Pytanie nr 117: 
Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w 
sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej 
przez Wykonawcę?   Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania 
serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu 
podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się 
z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego 
odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady 
niewykonanej przez Wykonawcę instalacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje nieuzasadnionych wezwań serwisowych. Ewentualny fakt 
nieuzasadnionego wezwania serwisowego zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, 
przedstawiciela Zamawiającego i mieszkańca. Zamawiający akceptuje fakt obciążenia 
kosztami nieuzasadnionego wezwania serwisowego, w sytuacji której zgłoszenie serwisowe nie 
obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę. Koszty serwisów 
wynikających z uszkodzenia przez użytkownika nieobjęte gwarancja ponoszą mieszkańcy. Po 
stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne.  

Pytanie nr 118: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów 
usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. 
Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy 
pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów 
dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – 
serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian. Zamawiający nie przewiduje 
nieuzasadnionych wezwań serwisowych. 
 
Pytanie nr 119: 
Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale 
wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza montażu instalacji (prowadzenia rur) w czynnym kanale 
wentylacyjnym.  
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Pytanie nr 120: 
Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności? 
Odpowiedź: 
W razie konieczności wykonania instalacji odgromowej jej koszty leżą po stronie Użytkownika 
instalacji. 
 
Pytanie nr 121: 
Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie 
Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi 
obowiązek Beneficjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie 
Beneficjenta. 
 
Pytanie nr 122: 
Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji 
fotowoltaicznej? 
Odpowiedź: 
Koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej leży po stronie 
Użytkownika. 
 
Pytanie nr 123: 
Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą 
ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza konstrukcje gruntowe z powłoką Magnelis. 
 
Pytanie nr 124: 
Prosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych posiadających 25 letnią gwarancje na moc 
znamionowa na poziomie 80%. Jest to parametr powszechny i najczęściej stosowany przez 
producentów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza moduły z gwarancją na moc nie krótsza niż 25 lat. przy liniowym  
rocznym spadku nie większym niż 0,7% rok z uwzględnieniem maksymalnego spadku po 
pierwszym roku nie większym niż 3%.  
 
Pytanie nr 125: 
Prosimy o dopuszczenie falowników wykonach w I klasie izolacji. Nie ma obecnie na rynku 
falowników fotowoltaicznych wykonanych w wymaganej przez Zamawiającego klasie izolacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza falowniki wykonane w I klasie izolacji. 
 
Pytanie nr 126: 
Prosimy o dopuszczanie falowników fotowoltaicznych posiadających maksymalny prąd 
wejściowy  na poziomie 11A. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza parametr maksymalnego prąd wejściowego  na poziomie 11A dla  
falowników 3 faz o mocy 3kW   

Pytanie nr 127: 
Prosimy o zrezygnowanie z parametru- maksymalny prąd wyjścia dla falownika. Wartość 13 A 
nie jest uzyskiwana na urządzeń trójfazowych o mocy 3 kW. Dodatkowo parametr ten nie ma 
odzwierciedlenia w efektywności urządzenia. Prosimy o wykreślenie tego wymagania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje  parametr maksymalnego prąd wyjścia dla falownika  na poziomie 
13A AC dla  instalacji z układem pomiarowym falowników 1 faz o mocy 3kW.  
 
Pytanie nr 128: 
Prosimy o dopuszczanie falowników fotowoltaicznych trójfazowych posiadających minimalne 
napięcie wejściowe a poziomie 160V. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza parametr minimalne napięcie wejściowe na  poziomie min 160V. dla 
inwerterów o mocy 5kW  
 
Pytanie nr 129: 
Prosimy  o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych posiadających Liczbę wejść DC 1 na 
każdy MPPT. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza falownik fotowoltaiczny posiadających min 2 wejścia MPT, z  liczbą 
wejść DC po 1 na każdy MPPT. 
 
Pytanie nr 130: 
Czy Zamawiający wymaga dla wszystkich lokalizacji centrali ppoż.? Czy jeśli zostaną użyte 
wymagane i tak w zamówieniu optymalizatory mocy odpowiadające za spadek napięcia do 
poziomu bezpiecznego Zamawiający uzna rozwiązanie za skuteczne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga montażu centrali ppoż dla wszystkich instalacji PV.  
 
Pytanie nr 131: 
W formularzu ofertowym brak jest miejsca na wycenę systemu TIK opisanego w dokumentacji 
(obowiązujący vat 23%) tym samym prosimy o zmianę formularza lub określenie czy wystarczy 
dedykowany system monitorowania producenta falownika. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dedykowanego systemu producenta falownika. 
 
 
 

Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza 
zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia: 
 

Ø Zmianie ulegają postanowienia rozdziału IX ust. 1 pkt. 1 SWZ, poprzez dodanie lit. a-f, o 
następującej treści: 

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
¾ udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 
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¾ handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
¾ o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
¾ finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

¾ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

¾ powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

¾ przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

¾ o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w lit. a; 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Ø Zmianie ulegają postanowienia § 27 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 7a, nr 7b, nr 7c do SWZ, 

poprzez dodanie lit. e: 
e) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o 
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których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia 
siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można 
było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: 
powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy 
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne 
(zbrojne). 

 
 

Ø Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Załącznik nr 7a, 7b, 7c do SWZ po zm. z dnia 
… kwietnia 2021 r. 
 

 
 
 
 

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia. 


